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Z03c H1 - RD do zastavěné plochy 200 m2 a ostatní nevýrobní objekty a byty do plochy PÚ 120 m2).
        Potrubí DN 80, Q=7,5 l/s. Mezní vzdálenost od objektu 200 m.

Rozdělení hydrantů dle typu objektů.
Hydranty musí být schopny dodávat vodu po dobu alespoň 30 minut v předepsaném množství.
Hydranty se navrhují pouze v nadzemním provedení.

ZAJIŠTĚNÍ ZÁSOBENÍ POŽÁRNÍ VODOU - HYDRANTY

H1

H2 - nevýrobní objekty (prodejny, kanceláře) a byty o ploše PÚ do 1000 m2 a výrobní objekty, sklady do plochy PÚ 500 m2.
         Potrubí DN 100, Q=12 l/s. Mezní vzdálenost od objektu je 150 m.H2
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